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ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ПРОВЕРКЕ КАЧЕСТВА (АТТЕСТАЦИИ) 

ОРД ПАО «Россети», регламентирующие процедуру проверки качества 
(аттестации) оборудования, материалов и систем

Система проверки качества (аттестация)
оборудования, материалов и систем в
ПАО «Федеральная сетевая компания -
Россети» является внутренней системой
проверки качества, направленной на
обеспечение потребностей Общества в
современном, надежном, безопасном и
эффективном оборудовании, материалах и
системах для обеспечения эксплуатационной,
ремонтной и инвестиционной деятельности
Общества, обеспечения надежной и
безаварийной работы ЕЭС России

• На объектах Группы компаний Россети должно применяться оборудование, 
прошедшее процедуру проверки качества (аттестации)  

• Положение о единой технической политике в электросетевом комплексе
(утверждено Советом директоров Общества, протокол от 20.10.2022 № 592)

• Приказ ПАО «Россети» от 28.07.2020 № 329
- Методика проведения проверки качества (аттестации) оборудования
- Порядок проведения проверки качества (аттестации) оборудования

• документы размещены в открытом доступе на сайте ПАО Россети» https://www.rosseti.ru/
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ОТВЕТСТВЕННОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ -
Дирекция импортозамещения и взаимодействия с 
производителями оборудования ПАО «РОССЕТИ»

Научно-технических центра
(АО «НТЦ ФСК ЕЭС», АО «ФИЦ»)

https://www.rosseti.ru/
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РЕЕСТР АТТЕСТОВАННОГО ОБОРУДОВАНИЯ ПАО «РОССЕТИ»

 Основное оборудование (трансформаторы, выключатели, разъединители, реакторы, 
КТП, КРУ, опоры, линейная арматура и пр.)

 Оборудование низкого напряжения (РУ-0,4кВ, СОПТ, АКБ, ЩСН, ДГУ и пр.)
 Устройства релейной защиты и автоматики (РЗА и ПА)
 Средства связи
 Средства контроля, измерений и системы мониторинга
 Автоматизированные и автоматические системы (АСУ)
 Автоматические инженерные системы (пожаротушение)
 Материалы (кабель силовой, провод ВЛ и пр.)

ГРУППЫ ОБОРУДОВАНИЯ :

869
(Раздел I. Первичное 

оборудование)

214
(Раздел II. Вторичное 

оборудование)

Реестр аттестованной продукции

 Проверка качества оборудования в ПАО «Россети» заключается в оценке соответствия поставляемого оборудования техническим
требованиям ПАО «Россети», указанным в стандартах организации (СТО ПАО «Россети»), на основании представленных протоколов
испытаний и заводской документации.

 Стандарты организации, разрабатываются ПАО «Россети» для обеспечения качества продукции, выполнения работ в рамках статьи
21 Федерального закона от 29.06.2015 № 162-ФЗ «О стандартизации в Российской Федерации».

 Итоговым документом является заключение аттестационной комиссии (ЗАК) ПАО «Россети»

 Информация о выданных ЗАК публикуется в открытом доступе на сайте ПАО «Россети»
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- общие требования (соответствие ТУ и 
конструкторской документации);

- требования к электрической прочности изоляции 
главных и вспомогательных цепей;

- требования по стойкости к сквозным токам 
короткого замыкания главных цепей и цепей 
заземления;

- требования по стойкости КРУ к воздействию дуги 

- требования по устойчивости к внешним 
воздействиям;

- требования по нагреву при длительной работе и 
токах короткого замыкания;

- требования к коммутационной способности;
- требования к механической прочности и стойкости;
- требования к конструкции; 
- требования к надёжности;
- требования к электромагнитной совместимости 

(ЭМС); 
- требования по экономичности энергопотребления;
- требования к герметичности
- комплектность; 
- маркировка;
- упаковка.

- проверка конструкции 

- испытание электрической прочности изоляции 
вспомогательных цепей

- испытание на стойкость к сквозным токам 
короткого замыкания цепей заземления;

- испытания на стойкость КРУ к воздействию дуги;

• Процедура аттестации в ПАО «Россети» не является дублирующей формой оценки соответствия, предусмотренной
Федеральным законом от 27.12.2002 года №184-ФЗ «О техническом регулировании», а применяется дополнительно к
указанному закону.

ЗАЧЕМ НУЖНА ПРОВЕРКА КАЧЕСТВА (АТТЕСТАЦИИ) В ПАО «РОССЕТИ» 

 Оборудование и материалы для электроэнергетики учтены частично
в ПП РФ от 23.12.2021 № 2425 «Об утверждении единого перечня
продукции, подлежащей обязательной сертификации и декларированию
соответствия» (включены только кабель силовой, трансформаторы,
реакторы, КТП, выключатели, разъединители, разрядники,
измерительные трансформаторы, КРУ, КРУЭ, АКБ)

 В соответствии с ПП РФ от 23.12.2021 № 2425 указанное высоковольтное
оборудование подлежит только декларированию. Основанием для
подтверждения и регистрации декларации служит протокол испытаний
только по требованиям безопасности (ГОСТ 14693-90 и ГОСТ 1516.3)

 Обязательный документ - технический регламент ТР ТС «О безопасности
высоковольтного оборудования» - не введен.

 Система технического регулирования предусматривает подтверждение
соответствия продукции требованиям технических регламентов.
Технические регламенты устанавливают минимально необходимые
требования, обеспечивающие безопасность продукции, но
не регламентируют требования к функциональным параметрам продукции
для полной идентификации характеристик оборудования (на примере
КРУ 6-35 кВ).

ГОСТ Р 55190-2022 на комплектные распределительные устройства (КРУ до 35кВ) 

ПРИЧИНЫ ПРИМЕР

Объем испытаний 
на безопасность

Требования ГОСТ
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ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОЦЕССОВ ПРОВЕРКИ КАЧЕСТВА (АТТЕСТАЦИИ) В 2022 ГОДУ
В ЦЕЛЯХ ПОДДЕРЖКИ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

Сокращение сроков проведения аттестации в 2 раза (было 131 день, стало 76 дней)

Упрощенный порядок продления ранее выданных заключений аттестационной комиссии (на 1 год):
- без предоставления протоколов периодических испытаний;
- без проведения оценки соответствия актуальным нормативно-техническим документам, если такие изменения произошли в течении срока действия ЗАК;
- без проведения оценки состояния производства

Отказ о проведения испытаний зарубежом (в случае отсутствия возможности проведения испытаний на территории РФ):
- установлена возможность подтверждения функциональной работоспособности оборудования расчетно-экспериментальными исследованиями

Уменьшенный объем натурных испытаний для отечественного оборудования:
- проведение расчетных обоснований и расчетно-экспериментальных исследований взамен проведения натурных испытаний (где это позволяет ГОСТ);
- отлагательные условия для проведения длительных испытаний (1-2 года);
- сокращение количества типопредставителей и/или образцов для испытаний

Упрощенный порядок аттестации в случае замены иностранных комплектующих и материалов для ранее аттестованной продукции 
(возможность проведения части испытаний в заводской лаборатории в присутствии представителя экспертной организации)

Оценка импортозамещения и контроль уровня локализации (оценка рисков применения импортного оборудования и комплектующих, 
обеспечения гарантийного и сервисного обслуживания, наличие на складах запасных частей и комплектующих для оперативного ремонта )
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ

 Для обеспечения соблюдения минимальных требований безопасности всей номенклатуры высоковольтного
оборудования, обращаемого в ЕАЭС и в т.ч. РФ, необходимо принятие ТР ЕАЭС «О безопасности
высоковольтного оборудования» с установлением переходного периода для подготовки испытательных
центров и обновления стандартов

 Дополнительно потребители продукции могут определить функциональные требования к оборудованию,
выходящие за область безопасности. В этой связи целесообразно применение альтернативных форм
обеспечения соответствия на отраслевом и корпоративном уровне.

 Необходима согласованность систем подтверждения соответствия в части требований и методов
испытаний продукции с целью исключения дублирующих проверок при обязательном и добровольном
подтверждении продукции.


